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ENFRENTAMENTO DA
ESTIAGEM EM PATY 
DO ALFERES E REGIÃO



TOPOGRAFIA DA REGIÃO TEM 3 BACIAS HIDROGRÁFICAS DE INTERESSE 
QUE HISTORICAMENTE APRESENTAM DIFICULDADES EM ATENDER A 
DEMANDA DE PATY DO ALFERES E REGIÃO

TOPOGRAFIA DA REGIÃO 

Fonte: Dados internos Iguá; CEDAE; G1; Agência Brasil; Band News; Diário do Vale 

CLIPPING DE NOTÍCIAS

2014

2017

2020

Declarada 
situação
de 
emergência
pela escassez 
hídrica

Marmelo
Área 3 km²

Palmares
Área 9 km²

Santana
Área 105 km²

https://diariodovale.com.br/cidade/seca-provoca-reducao-no-abastecimento-de-agua-em-paty-do-alferes/


INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DA REGIÃO OCORRE DEVIDO AO 
PERÍODO DE ESTIAGEM E É AGRAVADO PELAS DEFICIÊNCIAS NO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESTIAGEM

• Período de estiagem 
reduz a adução de água 
bruta reduz para ~15L/s 
atendendo (20-30% da 
demanda)

• Baixa produção dos 
mananciais gera 
Intermitência no 
abastecimento

• Volume insuficiente de 
reservação;

Precipitação mensal da região de Paty do Alferes (mm)

Estimativa de produção ETA Paty 
(média L/s)

O SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA  POSSUI  DIVERSAS 
DEFICIÊNCIAS

PRODUÇÃO MÉDIA DURANTE ESTIAGEM CAI DRASTICAMENTE, ATENDENDO APENAS 20-30% DA DEMANDA DA REGIÃO

Fonte: CEDAE e Serenco (2022) – Modelagem Hidráulica – Produto 01 Diagnóstico  



Riscos de desabastecimento mapeados 
e Controlados: Ações realizadas

Estabilidade2 • Implementação de geradores de energia
• Monitoramento de boosters e reservatórios
• Modelagem hidráulica

Disponibilidade1
• Utilização de Poços perfurados pela prefeitura
• Implantação de ETA móvel durante período de 

estiagem

Eficiência3
• Substituição dos leitos filtrantes da ETA
• Troca de bombas
• Pesquisa ativa de vazamentos

Outros • Estudo de concepção
• Diagnóstico do Sistema...4

LONGO PRAZO

CURTO PRAZO



SAO 2022.05.23 - Panorama es ... es v13CONFIDENCIAL 5

Operação de poços: Solução permanente com capacidade 
suficiente para suprir 50% da  demanda não atendida

1

DISPONIBILIDADE

• Planta geral da região de Paty do Alferes

CONSIDERAÇÕES:

Grupo de palmares foi desconsiderado 
das análises, por diversos motivos:

• Qualidade da água não aprovada
– Exigindo mais investimentos para adequação

• Baixa vazão
– Não atendendo volume mínimo necessário

• Tempo de obra elevado
– Inviabilizando operação em 2022

Legenda Considerado Desconsiderado



ETA Móvel: Solução com capacidade suficiente para suprir 
100% da  demanda não atendida
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DISPONIBILIDADE

Exemplo de módulo de tratamento

Posição do módulo. Iguá 2022

CONSIDERAÇÕES:

• Prós
– Rápida instalação: unidades transportadas por 

caminhão em container ou skids que permitem 
conexões flexíveis;

– Modular: disponível para pré-tratamento e 
pós-tratamento;

– Disponibilidade do equipamento rápida;

– Sem necessidade de intervenção civil.

• Contras:
– Solução temporária, não podendo se tornar uma 

estrutura do SAA para final de plano;

– Fechamento parcial da via ao lado da ETA 
Fragoso;

– Necessidade de utilização do gerador da ETA 

Fonte: Cotação Veolia; Dados internos Iguá 
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1 Atendimento do período de Julho a 
Setembro só acontece no 3º cenário

Produção por cenário
(L/s; média)

Fonte: Cotação Veolia; Dados internos Iguá 
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Comparativo de Vazão de produzida 2021 x 2022
(L/s)



Ações mapeadas para melhor estabilidade do sistema, 
reduzindo impacto no suprimento

2

ESTABILIDADE

Instalação de geradores:  Monitoramento de Boosters: Modelagem Hidráulica:

Redução do impacto e frequência de 
intermitências de energia no 
sistema, acelerando tempo de 
ressuprimento, especialmente em 
áreas elevadas

Acompanhamento de níveis de 
reservatórios e monitoramento de 
boosters para reduzir tempo de 
resposta à variações e falhas.

Análise das áreas onde ocorrem 
déficits do sistema, equipamentos 
que deverão ser ampliados / 
implantados, setorização e 
distribuição de consumos para 
garantir equilíbrio de pressão
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3

EFICIÊNCIA

Troca de bombas

Ações mapeadas para melhor a eficiência do sistema, 
reduzindo gasto de água

Substituição dos Meios 
Filtrantes

Melhorar a capacidade e a qualidade 
de tratamento da ETA ; Pesquisa acústica de vazamentos, 

com varredura geral do sistema;

Controle de nível de reservatórios, 
instalação de medição de consumo e 
demandas em setores, Instalação de 
ventosas

Combate ativo 
às perdas

Substituição do maquinário atual e 
compra de sobressalentes gerando 
aumento no tempo de respostas 
com variação de água bruta e 
reduzindo tempo de correção
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OUTROS

Sucesso na resolução do problema histórico da região exigirá 
um plano de longo prazo com maior tempo e investimento

Plano de longo prazo

Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água

• –Iniciado durante a operação assistida esse trabalho teve como objetivo entender a dinâmica do 
Sistema de abastecimento de água da região de Paty do Alferes.

Estudo de Concepção

• –Com base nas informações levantadas no diagnóstico, foi realizada a concepção de 
reestruturação do Sistema de abastecimento de água. Com foco em melhorias, segurança 
operacional e identificação de fontes alternativas o Plano de combate à escassez hídrica a longo 
prazo foi traçado.”

Projeto Básico

• –Contratação de consultoria para realizar projeto básico e executivo para viabilizar a 
reformulação do sistema de distribuição de água.

Projeto de Recuperação de Matas Ciliares nas Áreas de Captação da Iguá Saneamento

• A execução do PRAD será realizada devido ausência de mata ciliar nas áreas de captação e 
posterior compensação de carbono, a fim de obter os serviços ecossistêmicos.
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A Iguá já está 
fazendo história. 
Mudando a vida da população!

"Resido em Paty do Alferes 
desde 1991, no bairro Encanto 
do Paty. Felizmente este ano 
de 2022 o meu bairro está 
com normalidade de 
abastecimento de água. 
Gostaria de saber qual o dia 
e horário que poderei visitar e 
conhecer o 
gerente/responsável e toda 
equipe do posto de 
atendimento da Iguá no 
centro de Paty do Alferes-RJ. 
Aguardo retorno!"
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OBRIGADO! “Ser a melhor empresa de           

saneamento para o Brasil.” Michelangelo Nunes


